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Аннотация: Статья представляет собой исследование течения рабочего тела через ступень турбины ПТ-
135/165-130/15. Целью анализа является определение необходимости и/или целесообразности 
совершенствования ступени с обрезанной лопаткой.   
Abstract: The article presents a study of flow through the stage of turbine PT-135/165-130/15. The purpose of 
the analysis is to determine the need and/or feasibility of improvement of the stage with the cut blade. 
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На заводах существует практика обрезки лопаток 
и установки их на другие турбины. Например, на 
Уральском турбинном заводе рабочую лопатку 31 
ступени турбины Т-250/300-240 с длиной 940мм 
установили на турбину ПТ-135/165-130/15 в 
качестве последней 25 ступени, обрезав ее до 
величины 830мм. По некоторым предположениям 
специалистов, такая практика недостаточно 
обоснована. Они считают, что использование 
обрезанной лопатки не гарантирует те же 
показатели эксплуатации, при которых ступень 
имеет наиболее высокий КПД. 
 
 При подготовке предполагаемого исследования 
поставлена цель: Исследовать течение рабочего 
тела через ступень с «обрезанной» лопаткой; 
сопоставить основные аэродинамические 
показатели течения с аналогичными показателями 
ступени с исходной лопаткой; обосновать 
необходимость и/или целесообразность 
совершенствования ступени с «обрезанной» 
лопаткой. 
 
Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи: 
 
1. Моделирование турбинной ступени с 
использованием исходной лопатки длиной 940 
мм в системе 3D- моделирования; 
2. Создание сеточной модели для проведения 
численного эксперимента по моделированию 
протекания рабочего тела через ступень; 
3. Верификация результатов численного 
эксперимента с данными натурного 
исследования; 
4. Моделирование турбинной ступени с 
использованием лопатки длиной 830 мм, 
полученной в результате «обрезки» исходной 
лопатки длиной 940 мм;  
5. Создание сеточной модели; 
6. Сопоставление результатов численных 
экспериментов и формулирование выводов о 
необходимости и/или целесообразности 
совершенствования «обрезанной» лопатки. 
В настоящем докладе представлены результаты 
выполнения первых задач. 
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   Для решения задачи численного моделирования с 
помощью программы SolidWorks построена 
трехмерная модель 25 ступени ЧНД турбины ПТ-
135, представленная на Рис.1. Трехмерная модель 
выполнена без учета демпферных связей и 




Рис.1. Трехмерная модель ступени 
 
Сеточная модель, созданная в TurboGrid, 
лопаточных венцов направляющего аппарата и 
рабочего колеса ступени ЧНД состоит из 
гексаэдрических элементов. Количество узлов 
увеличивалось с увеличением высоты лопаток. 
Общее количество элементов составляет 200тыс.  
В численной модели в качестве рабочей среды 
принят идеальный газ. Стационарная задача 
рассматривалась при сочетании граничных 
условий – полные параметры потока на входе 
(полное давление и полная температура) и 
статическое давление на выходе. 
 
Расчетная схема ступени для ANSYS CFX 




Рис.2. Расчетная схема ступени 
После окончания расчета в программе Ansys 
возможно увидеть распределение числа Маха 
(Рис. 3.) и линии тока (Рис.4.) 
 
  
Рис.3. Распределение числа Маха 
 
 




В результате постановки расчетного 
исследования: 
1.Сформулирована задача расчетного 
исследования – анализ течения рабочего тела в 
последней ступени части низкого давления. 
2. Построена с помощью программы SolidWorks 
трехмерная модель последней ступени ЧНД 
турбины ПТ-135/165-130/15. 
3. Выбраны характеристики сеточной модели.  
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